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Předmětem mé bakalářské práce je novostavba bytového domu v obci Kopřivnice. 
Dům má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepen. Objekt je umístěn 
v zástavbě rodinných domů, v téměř rovinatém terénu na okraji obce. V druhém 
nadzemním podlaží se u jedné bytové jednotky nachází terasa propojená 
s obývacím pokojem. Obvodové nosné stěny jsou v nadzemních podlažích tvořeny 
z cihelných tvárnic Porotherm a v podzemním podlaží z betonových tvárnic BUILD 
IN. Stropní konstrukce budovy je tvořena skládaným keramobetonovým stropem 
s vložkami Miako. Střecha je jednoplášťová, plochá s hydroizolací z asfaltových 
pásů. Před budovou je navrženo parkování pro nájemníky bytového domu. 
KLÍČOVÁ SLOVA  
Bytový dům, terasa, plochá střecha, Porotherm, ztracené bednění 
ABSTRACT  
The aim of my bachelor thesis is a new-build block of flats in Koprivnice. The house 
has two above-ground floors and is partly with a cellar. The object is located in a 
built-up area of family houses on an almost flat terrain in the town periphery. One 
housing unit in the second above-ground floor has a terrace connected with a 
living room. Bearing outside walls are in the above-ground floors made up from 
Porotherm brick blocks and in the underground floors made up from BUILD IN 
concrete blocks. The ceiling construction of the building is made up of folded 
ceramic-concrete ceiling with Miako inserts. The roof is single coated, flat with 
hydroisolation from asphalt belts. A parking space for the tenants is projected in 
front of the building.  
KEYWORDS  
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 V mé bakalářské práci se budu zabývat zpracováním projektové dokumentace pro 
novostavbu samostatně stojícího bytového domu ve stupni pro provedení stavby dle 
platných norem a vyhlášek. Objekt bude osazen do téměř rovinatého terénu v obci 
Kopřivnice, okres Nový Jičín, konkrétně na stavebních parcelách 479/1 a 482/6. Pozemek 
se nachází v rodinné zástavbě na okraji obce Kopřivnice. Dům bude navržen z moderních 
zdících materiálů a nebude nijak narušovat okolní zástavbu. 
 Jedná se o částečně podsklepenou stavbu určenou pro trvalé bydlení s dvěma 
nadzemními podlažími a jedním podzemním podlažím. Objekt obsahuje 5 bytových 
jednotek (1+KK, 3+KK, 3+KK, 3+KK, 4+KK). Před budovou je navrženo parkování pro 
nájemníky bytového domu. Přístup na střechu je zajištěn pomocí žebříku s ochranným 
košem na východní fasádě domu. Střecha budovy je navržena jako jednoplášťová, plochá. 
 Tato práce je členěna na výkresovou a textovou část. Výkresová část je rozdělena 
do složek: 1) Přípravné a studijní práce, 2) Situační výkresy, 3) Architektonicko – 
stavební řešení, 4) Stavebně – konstrukční řešení, 5) Požárně bezpečnostní řešení, 6) 
Stavební fyzika. V části stavební fyzika je posouzení z hlediska úspory energie a ochrany 
tepla, posouzení z hlediska akustiky a vibrací a také posouzení z hlediska oslunění a 
denního osvětlení. Všechny výkresy budou vypracovány dle platných norem a předpisů.  
Textová část obsahuje průvodní zprávu, souhrnnou technickou zprávu, technickou zprávu 
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A. Průvodní zpráva 
A.1 Identifikační údaje 
A.1.1 Údaje o stavbě 
a) název stavby:       Novostavba bytového domu 
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků) 
Kopřivnice, lokalita Sýkorec 
k.ú. Kopřivnice (okres Nový Jičín) 
Parcelní čísla pozemků: 479/1,482/6 
c) předmět projektové dokumentace – nová stavba nebo změna dokončené 
stavby, trvalá nebo dočasná stavba, užívání stavby. 
Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu 
bytového domu v obci Kopřivnice. 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická 
osoba) 
Tomáš Churý, Tyršova 26, Kopřivnice 
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) jméno, příjmení, identifikační číslo osoby, místo podnikání 
Martin Veřmiřovský 
Komenského 518, Kopřivnice 742 21 








A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická 
zařízení 
Stavba je tvořena samostatným dvoupodlažním objektem, který slouží jako 
bytový dům. Objekt je částečně podsklepený a zastavěná plocha je 324 m2. 
Celkové vnější rozměry jsou 20,1 m a 16,2 m, objekt má výšku 6,585 m. 
A.3 Seznam vstupních podkladů 
Pro vypracování dokumentace byly použity následující průzkumy a měření. Jejich 
výsledky byly zohledněny ve vypracované projektové dokumentaci. 
- Polohopisné a výškové zaměření 
- Katastrální mapa 
- Fotodokumentace a osobní průzkum 
- Požadavky investora 
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B. Souhrnná technická zpráva 
B.1 Popis území stavby 
a) Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a 
nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, 
dosavadní využití a zastavěnost území 
Pozemek se nachází ve městě Kopřivnice v lokalitě 
Sýkorec. Na severu hraničí s polem, na jihu s místní 
komunikací a na západní straně s hranicemi dalších parcel.  
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 
veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem, 
Území stavby je v souladu s územním plánem obce 
Kopřivnice. 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací 
Všechny údaje jsou v souladu s územně plánovací 
dokumentací 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných 
požadavků na využívání území, 
Nebyly vydány žádné požadavky dotčených orgánů 
vyplývajících z právních předpisů. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Nebyla vyjádřena žádná stanoviska dotčených orgánů, 
tudíž zde nejsou zohledněna. 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů – geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod., 
Na parcele bylo provedeno výškové zaměření terénu a 
měření radonu. Ostatní průzkumy a rozbory nebyly 
zapotřebí. 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 
15 
 
Není třeba řešit ochranu území podle jiných právních 
předpisů. Území se nenachází v žádném chráněném území 
ani památkové rezervaci. 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod., 
Stavba se nenachází v záplavovém ani v poddolovaném 
území. 
i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území 
Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní pozemky. 
Odtokové poměry nebudou narušeny. 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
Pozemek není zastavěn. Před započetím výkopových prací 
je třeba provést vykácení náletový dřevin. 
 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního 
fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 
Stavba netvoří požadavek na zábor pozemků zemědělského 
půdního fondu ani na zábor pozemků určených k plnění 
funkce lesa. 
l) Územně technické podmínky – zejména možnost na napojení stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístup k 
navrhované stavbě 
Pozemek sousedí s místní komunikací a stavba bude 
napojena na dopravní a technickou infrastrukturu. Součástí 
projektové dokumentace je také řešení bezbariérového 
přístupu. 
m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Jelikož se stavba nachází v již zastavěné oblasti, není nutno 




n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba 
umisťuje 
pozemek p.č. 479/1, 482/6 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne 
ochranné nebo bezpečnostní pásmo 
Na žádném pozemku nevnikne ochranné nebo          
bezpečnostní pásmo. 
B.2 Celkový popis stavby 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o novostavbu. 
b) Účel užívání stavby 
Účelem užívání stavby je poskytnutí bydlení v bytových 
jednotkách. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba 
Jedná se o trvalou stavbu. 
d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících 
bezbariérové užívání stavby 
Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou 
č.398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 
Doposud se nevyjádřily žádné z dotčených orgánů státní 
správy ani jiné záměrem dotčené instituce. Nejpozději před 
zahájením řízení o stavebním povolení musí být všechny 
stavbou dotčené instituce obeslány a musí být zajištěny 
všechny požadavky na budoucí realizaci stavby. Všechna 
vyjádření všech dotčených orgánů státní správy a dalších k 
tomu oprávněných institucí musí být následně zapracována 
do této projektové dokumentace. 
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f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 
Není třeba řešit ochranu stavby podle jiných právních 
předpisů. 
g) Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, 
užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti 
Zastavěná plocha: 326m2 
Užitná plocha: 303 m2 + 303 m2 + 144 m2 
Skladba bytů v 1.NP: 1x 1+kk, 2x 3+kk 
Skladba bytů v 2.NP: 1x 3+kk, 1x4+kk 
 
 
h) Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a 
emisí, třída energetické náročnosti. 
Potřeby energií byly stanoveny na základě orientační 
bilance jednotlivých médií empirickým výpočtem a jsou 
poplatné teoretickým hodnotám uvedených v příslušných 
technických podkladech. 
 
Bilance dešťových vod: 
Plocha střechy: 298,08m2 x intenzita deště r=0,03 l/s.m2 = 
8,94 l/s 
Střecha bude odvodněna dvěmi vpustmi a voda bude 
odvedena do jednotné kanalizace.  
Energetická náročnost budovy: Bilance celkové 
energetické náročnosti budovy byla orientačně vypočtena 
na základě průměrného součinitele tepla jednotlivých 
konstrukcí tvořící obálku navrhované stavby. Energetická 





i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 
Stavba bude zahájena na jaře roku 2019 zemními pracemi.  
Stavební práce budou plynule navazovat dle 
harmonogramu stavby. 
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D.1.1 Architektonicko – stavební řešení 
 
D.1.1.1 Účel stavby 
 Účelem je vybudování bytového domu s pěti bytovými jednotkami. Bytový dům 
je navržen na téměř rovinatém terénu. Objekt je tvořen jednoduchým tvarem kvádru 
s terasou v druhém nadzemním podlaží. Je to samostatně stojící objekt s plochou 
střechou. V přední části pozemku je k bytovému domu navrženo parkování pro 
nájemníky, které bude tvořeno betonovou dlažbou. Ostatní nezpevněné plochy budou 
následně zatravněny a nasazeny drobné křoviny a stromy. Většina obytných místností je 
navržena tak, aby byly co nejvíce prosluněny. Terasa je navržena směrem do otevřené 
krajiny, aby bylo zajištěno dostatečné soukromí nájemníků. Objekt nijak nezastiňuje ani 
architektonicky nenarušuje okolní zástavbu tvořenou rodinnými domy. 
 
D.1.1.2 Výtvarné řešení 
 Samostatný objekt je jednoduchého tvaru kvádru tak, aby nenarušoval okolní 
zástavbu. Objekt je zastřešen plochou střechou s atikou. 
 
D.1.1.3 Materiálové řešení 
 Založení stavby bude provedeno na základových monolitických betonových 
pásech z prostého betonu C16/20. Obvodové stěny budou v podzemním podlaží vyzděny 
ze ztraceného bednění BUILD IN o tloušťce 300 mm. V 1.NP a 2.NP pak budou 
obvodové stěny tvořeny z cihel Porotherm 30 Profi o tloušťce 300 mm na obyčejnou 
maltu a vnitřní nosné stěny budou tvořeny z cihel Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 
30 Profi. Vnitřní nenosné stěny budou z cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké 
spáry. 
Suterén bude také zateplen extrudovaným polystyrenem XPS o tloušťce 50 mm a ve styku 
spojení stropu nad 1.S se základovou konstrukcí nepodsklepené části, bude přizdívka ze 
ztraceného bednění v tloušťce 100 mm. Konstrukční systém stavby bude stěnový se 
skládaným stropem z nosníků a vložek. Konstrukce stropu bude opatřena nadbetonávkou 
o tloušťce 60 mm (beton C20/25 a ocel B500B). V úrovni stropu jsou ztužující 
železobetonové věnce. Konstrukce stropu bude v tloušťce 250 mm. 
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Obvodové stěny budou zatepleny certifikovaným systémem ETICS s tepelným 
izolantem EPS-70 F v tloušťce 150 mm. Povrchová úprava fasády bude ze silikonové 
omítky se škrábanou texturou barvy bílé.  
Střecha objektu bude jednoplášťová, plochá s hydroizolací z asfaltových pásů se 
sklonem 2% ke střešním vpustím. Spád střechy bude tvořen spádovými klíny z pěnového 
polystyrenu EPS 100 a poté zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 o konstantní 
tloušťce 200 mm. Atika bude tvořena dvěma tvarovkami a železobetonovým věncem 
tloušťky 140 mm. Spád atiky 5% bude tvořen pomocí dřevěných hranolů, na které bude 
připevněna OSB deska k upevnění okapnice a také hydroizolace z asfaltových pásů. 
Terasa bude také se sklonem 2% ze spádových klínů, ale zateplena z extrudovaného 
polystyrenu XPS o tloušťce 200 mm.  
 
D.1.1.4 Dispoziční řešení 
 Bytovým dům se skládá z 5 samostatných bytových jednotek. V 1.NP se nachází 
bytové jednotky (1+KK, 3+KK, 3+KK) a v 2.NP (3+KK, 4+KK). V suterénu jsou 
umístěné sklepní kóje pro každou bytovou jednotku, sušárna, kolárna, úklidová místnost 
a kotelna. Kočárkárna se nachází hned v 1.NP. 
 
Obytná část 
 Hlavní vstup do objektu je situován na jižní straně. Po průchodu hlavním vstupem 
se dostaneme do zádveří, kde se nacházejí domovní schránky. Zádveří plynuje navazuje 
na hlavní chodbu objektu, ze které se můžeme dostat přímo na schodiště. Z hlavní chodby 
se dostaneme do tří bytových jednotek a kočárkárny. Při vstupu do bytu 1+KK se 
dostaneme do chodby, která navazuje jak na obývací pokoj s kuchyňským koutem, tak na 
koupelnu s WC. Při vstupu do bytu 3+KK situovaného na západní stranu se dostaneme 
na chodbu, ze které je přístup do ostatních místností a tvoří hlavní komunikační trasu 
bytu. Ložnice, která je situována na severní straně je spojena se samostatnou pracovnou. 
Dětský pokoj se nachází naproti hlavního vstupu a na levé straně od vstupu se nachází 
koupelna, samostatné WC i obývací pokoj s kuchyňským koutem. Při vstupu do bytu 
3+KK situovaného na východní straně se rovněž dostaneme do chodby, ze které je přístup 
do všech ostatních místností. Obývací pokoj s kuchyňským koutem i ložnice jsou 
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situovány na severní stranu. Na východní straně se nachází velký dětský pokoj. V bytě se 
také nachází koupelna a samostatné WC.  
 V 2.NP je dispoziční řešení bytu 3+KK totožné s bytem 3+KK na západní straně. 
2.NP obsahuje společný sklad pro tyto 2 byty. Při vstupu do bytu 4+KK se dostaneme do 
hlavní chodby, ze které je přístup do všech místností bytu. Vstup na terasu se nachází 
z obývacího pokoje s kuchyňským koutem a ložnice na jižní straně je spojena se 
samostatnou šatnou.  
 
Suterén  
 Přístup do suterénu je zajištěn pomocí schodiště, které navazuje na hlavní chodbu. 
Suterén je částečně podsklepen a to pod levou částí domu. V jižní části objektu je 
umístěna sušárna s kotelnou. Na druhé straně jsou místěny sklepní kóje, kolárna a 
úklidová místnost. Do všech těchto místností je přístup z chodby, která je spojena s hlavní 
chodbou se schodištěm. 
 
D.1.1.5 Bezbariérové řešení 
 Přístup do BD i na pozemek je řešen bezbariérově. Dokumentace je vypracována 
v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 
 
D.1.1.6 Konstrukční a stavebně technické řešení 
a) Zemní práce 
 Ornice bude sejmuta v tl. 150 mm a následně uložena na skládku na pozemku, aby 
mohla být dále využita pro ozelenění pozemku.  
 Výkop hlavní figury bude proveden pomocí rypadla. Odtěžená zemina bude 
použita pro násypy okolo objektu. Zajištění svahu bude provedeno pomocí svahování, 







b) Základové konstrukce 
 Objekt bude založen na základových pásech z prostého betonu (beton C16/20). 
Potřebný rozměr základových pásů byl navržen podle výpočtu, který je doložen v příloze. 
Na základových pásech bude podkladní betonová deska z prostého betonu o tloušťce 
150mm vyztužená KARI sítí. Na základové desce bude provedena hydroizolační vrstva 
z modifikovaných asfaltových pásů SBS. Na veškeré zateplení pod úrovní upraveného 
terénu bude přiložena ochranná a drenážní vrstva z nopové fólie.  
 
c) Svislé konstrukce 
  Obvodové stěny budou v podzemním podlaží vyzděny ze ztraceného bednění 
BUILD IN o tloušťce 300 mm. V 1.NP a 2.NP pak budou obvodově stěny tvořeny z cihel 
Porotherm 30 Profi o tloušťce 300 mm na obyčejnou maltu a vnitřní nosné stěny budou 
tvořeny z cihel Porotherm 30 AKU SYM a Porotherm 30 Profi.  
Vnitřní nenosné stěny budou z cihel Porotherm 11,5 Profi na maltu pro tenké 
spáry. 
Suterén bude také zateplen extrudovaným polystyrenem XPS o tloušťce 50 mm a 
ve styku spojení stropu nad 1.S se základovou konstrukcí nepodsklepené části bude 
přizdívka ze ztraceného bednění v tl. 100 mm. Obvodové stěny budou zatepleny 
certifikovaným systémem ETICS s tepelným izolantem EPS-70 F v tl. 150 mm. 
 Rozvody instalací budou vedeny v konstrukcích nebo instalačních šachtách. 
 
d)Vodorovné konstrukce  
 Konstrukce stropu bude opatřena nadbetonávkou o tloušťce 60 mm (beton C20/25 
a ocel B500B). V úrovni stropu jsou ztužující ŽB věnce. Konstrukce stropu bude 
v tloušťce 250 mm. Strop bude skládaný z keramobetonových nosníků POT a 
keramických vložek MIAKO. 
 Ve stropních konstrukcích bude dle projektové dokumentace vynechán prostor 








 Schodiště je navrženo jako železobetonové monolitické, dvouramenné. Schodiště 
bude vyztuženo dle návrhu statika a bude použito prvku pro přerušení kročejového hluku 
od firmy Schock. Mezipodesty budou mít tloušťku betonové vrstvy 150 mm. 
 
f) Komín  
 V objektu je jedno komínové těleso, jedná se o systém SCHIEDEL MULTI. Je 
tvořen vnitřní vložkou tenkostěnné keramické a vnějšího pláště komínové tvárnice. 
Těleso je tvořeno jedním průduchem. Rozměr 400x400mm. Průměr průduchu je 180 mm. 
 
g) Střešní konstrukce  
Střecha objektu bude jednoplášťová, plochá s hydroizolací z asfaltových pásů se 
sklonem 2% ke střešním vpustím. Spád střechy bude tvořen spádovými klíny z pěnového 
polystyrenu EPS 100 a poté zateplena pěnovým polystyrenem EPS 100 o konstantní 
tloušťce 200 mm. Atika bude tvořena dvěma tvarovkami a železobetonovým věncem 
tloušťky 140 mm. Spád atiky 5% bude tvořen pomocí dřevěných hranolů, na které bude 
připevněna OSB deska k upevnění okapnice a také hydroizolace z asfaltových pásů. 
Terasa bude také se sklonem 2% ze spádových klínů, ale zateplena z extrudovaného 
polystyrenu XPS o tloušťce 200mm. Výkres jednoplášťové ploché střechy je zařazen ve 
složce 3. D.1.1 Architektonicko – stavební řešení. 
 
h) Hydroizolace  
 Spodní stavba je opatřena ze souvrství dvou asfaltových modifikovaných pásů. 
V první vrstvě bude použit SBS modifikovaný pás proti tlakové vodě a radonu a v druhé 
vrstvě SBS modifikovaný asfaltový pás se skelnou nosnou vložkou. Spoje musí mít 
přesah nejméně 120 mm. První pás se bude lepit na penetrovaný podklad a druhý pás se 
bude plnoplošně tavit. Po aplikaci a umístění pásů nesmí dojít k jejich mechanickému 
poškození a při provádění musí být dodrženy všechny postupy dané výrobcem.  
 Plochá střecha bude ve spodní části opatřena hydroizolací z SBS modifikovaného 
asfaltového pásu jako parozábrana. V horní části bude střecha opatřena souvrstvím 
z dvou asfaltových pásů. Spodní pás SBS modifikovaný samolepící a druhý SBS 
modifikovaný pás bude celoplošně nataven na první pás. 
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i) Tepelná izolace 
 Obvodové stěny podzemního podlaží budou opatřeny tepelnou izolací 
z extrudovaného polystyrenu o tloušťce 50 mm. Desky jsou plošně nalepeny.  
 Tepelná izolace obvodových stěn bude provedena jako kontaktní zateplení. 
Obvodové stěny nadzemních podlaží budou zatepleny certifikovaným zateplovacím 
systémem ETICS o tloušťce 150 mm.  
Střecha je zateplena jak spádovou vrstvou z pěnového polystyrenu EPS 100 
v tloušťce od 40-230 mm, tak i tepelnou izolací EPS 100 o konstantní tloušťce 200 mm 
kladené ve dvou vrstvách.  
Terasa je tvořena spádovými klíny z pěnového polystyrenu EPS 100 o tloušťce 
40-110 mm a zateplena extrudovaným polystyrenem XPS o tloušťce 200 mm kladeným 
ve dvou vrstvách. 
Tepelná izolace podlah v 1S je tvořena z extrudovaného polystyrenu o tloušťce  
50  mm . Zvuková izolace podlah v 1.NP a 2.NP, která brání kročejovému hluku, je 
provedena pomocí desek z minerální vaty o tloušťce 60 mm, kladené ve dvou vrstvách. 
Na každou izolaci podlahy je položena PE fólie, která má separační funkci mezi izolací a 
roznášecí vrstvou betonové mazaniny. Všechny podlahové konstrukce jsou odděleny od 
svislých konstrukcí pomocí dilatačního pásku o tloušťce 10 mm.  
 Purenit je použit pro detail osazení terasových dveří. 
 
j) Výplně otvorů 
 Veškeré výplně okenních a vstupních dveří budou plastové s izolačním trojsklem 
od firmy Vekra. Vnitřní dveře budou dřevěné. Viz. složka č.3 D.1.1 Architektonicko-
stavební řešení – Výpis prvků 
 
k) Klempířské výrobky  
 Klempířské výrobky jsou navrženy z pozinkovaného plechu. viz. Výpis prvků 
 
l) Zámečnické práce 
 Zahrnují montáž ocelového zábradlí na vnitřním schodišti i montáž na terase. 





m) Truhlářské práce 
 Truhlářské práce zahrnují montáž vnitřních dřevěných dveří, které jsou osazeny 
v obložkové zárubni. Součástí dodávky dveří je i kování. Vnitřní parapety budou součástí 
dodávky plastových oken od firmy VEKRA. viz výpis prvků 
 
n) Povrchové úpravy interiéru 
Nášlapné vrstvy 
 V suterénu se nachází pouze jeden druh podlahy a to s vrchní vrstvou 
s epoxidovým potěrem. 
 V 1.NP a 2.NP je dále jako nášlapná vrstva použita keramická dlažba a laminátová 
podlahovina. Podlaha na terase je tvořena z dřevoplastových prken umístěných na 
rektifikačních podložkách. Jednotlivé skladby Viz. Složka č.3 D.1.1 Architektonicko-
stavební řešení – výpis skladeb konstrukcí 
Omítky 
 Všechny vnitřní omítky jsou jednovrstvé vápenocementové. 
Obklady 
 Veškeré obklady budou keramické. Nachází se v hygienických místnostech a 
kuchyni.  
 
o) Povrchové úpravy v exteriéru 
 Vnější omítka je navržena jako silikonová se škrábanou texturou tl. 2 mm. 
 Sokl je omítnut soklovou mozaikovou omítkou tl. 2 mm. 
 
p) Větrání 
 Větrání celého objektu je navrženo přirozeně okny. Odvod par v kuchyni bude 









q) Zpevněné plochy 
 Povrch všech zpevněných ploch bude tvořen zámkovou betonovou dlažbou, 
uloženou v jemné čedičové drti, uložené na zhutněných ložích frakcí 8-16 mm, 0-63 mm. 
 
 
D.1.1.7 Hodnoty užitných, klimatických a dalších zatížení 
uvažovaných při návrhu nosné konstrukce 
 Hodnoty užitných zatížení z platné ČSN 73 0035. Hodnota užitného zatížení pro 
stavby občanské vybavenosti se uvažuje 1,5 kN/m2. Součinitel nahodilého zatížení je 
γq=1,5. 
 
D.1.1.8 Návrh zvláštních, neobvyklých konstrukcí nebo 
technologických postupů. 
 V objektu nejsou žádná neobvyklá řešení, jedná se o objekt zhotoven klasickým 
zděným způsobem z keramických tvárnic.  
 
D.1.1.9 Technologické podmínky postupu prací, které by 
mohly ovlivnit stabilitu vlastní konstrukce, případně sousední 
stavby. 
 Všechny konstrukce musí být realizovány oprávněnými a proškolenými 
pracovníky, kteří budou zodpovídat za kvalitu provedené práce na všech konstrukcích. 




 Projekt byl posouzen podle vyhlášky č.268/2009 Sb. O technických požadavcích 






 Na hranicích pozemků mimo hranici rovnoběžné s místní komunikací je navrženo 
kovové oplocení. 
 
b. Výkresová část 
























 Zadáním mé bakalářské práce bylo vypracovat projektovou dokumentaci 
pro novostavbu bytového domu ve stupni provádění dle platných předpisů a 
norem. Při zpracování jsem využil jak odborných rad od vedoucího práce, tak 
vědomostí získaných během studia. 
 Prvním a zásadním krokem byl výběr pozemku, předběžný návrh 
dispozice a konstrukčních výšek budovy. Následně probíhaly postupně změny 
dispozic až do konečného vyhovujícího stavu, výběr konstrukčního systému, 
návrhy skladeb daných konstrukcí a vypracování výkresů, výpočtu a textových 
částí. K nejzásadnějším změnám v průběhu návrhu bylo navržení částečného 
podsklepení budovy a osazení objektu do terénu. Příčinou změny byl dostačující 
prostor pro sklepní místnosti pouze pod části domu a řešení terénu okolo objektu 
z důvodu sklepních oken nad terénem. Další změnou bylo řešení odvodnění 
terasy. Z důvodu nevhodného odvodnění střešní vpusti, bylo nutné navrhnout 
odvodnění do okapového žlabu a následně vypracovat detailní provedení tohoto 
řešení.  
 Při zpracování bakalářské práce jsem získal mnoho zkušeností jak z oblasti 
navrhování bytových domů, tak i průběhu stavby, postupů a výběru materiálu. 
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BD  bytový dům 
B.p.v  výškový systém Balt po vyrovnání 
EL  elektrika 
EPS  pěnový polystyren 
HUP  hlavní uzávěr plynu 
CHÚC  chráněná úniková cesta 
IŠ  instalační šachta 
J  jih 
KS  kus 
k.ú.  katastrální území 
m.n.m.  metrů nad mořem 
NP  nadzemní podlaží 
NN  nízké napětí 
NÚC  nechráněná úniková cesta 
PBŘ  požárně bezpečnostní řešení 
p.č.  parcelní číslo 
PD  projektová dokumentace 
PT  původní terén 
PÚ  požární úsek 
SDK  sádrokarton 
SO  stavební objekt 
SPB   stupeň požární bezpečnosti 
S  sever 
tl.   tloušťka 
UT  upravený terén 
ÚPD  územně plánovací dokumentace 
XPS  extrudovaný polystyren 
V  východ 
Z  západ 
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